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Anleitung zur Rückstellung des Sicherheitstemperaturbegrenzers ohne 
Außenrückstellung 
 

Die Rückstellung erfolgt in folgenden Arbeitsschritten. 

 

1. Das Gerät vom Netz trennen.  

2. Reglerknopf abziehen / abhebeln 

 

3. Die nun sichtbaren Schlitzschrauben 

lösen und die Abdeckkappe abziehen. 

 

4. Den roten Rückstellknopf mit Hilfe 

eines Schraubendrehers kräftig 

eindrücken. 

 

5. Der Zusammenbau erfolgt in 

umgekehrter Reihenfolge. 
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